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N.B.— PER EVITARE DISTURBI O/E INTERFERENZE SULLE LINEE DELLE REGOLAZIONI ELETTRONICHE
SARANNO ADOTTATI CAVI SCHERMATI POSSIBILMENTE POSIZIONATI IN CANALINE SEPARATE E
LONTANE DA QUELLE DI POTENZA.

— RISPETTARE LE POLARITA’ 0—24v PER TUTTI GLI APPARECCHI DI REGOLAZIONE UTILIZZANDO
DUE COLORI DIVERSI PER LE DUE POLARITA’

VALVO ; V
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GLI ASSORBIMENTI INDICATI DEVONO ESSERE VERIFICATI CON LE TARGHE DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE.

' ' ' T N.B.— TRATTASI DI SCHEMA ELETTRICO FUNZIONALE. NON TIENE CONTO DELLE NORMATIVE VIGENTI
PER LE PROTEZIONI E SICUREZZE, LE QUALI DEVONO ESSERE VERIFICATE DALL'IMPIANTISTA ELETTRICO.
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